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Zkouska: M&feni obsahu pifrodnich radionuklidd (** Ra, 2% Th, “° k) ve stavebnich materialech
ZP-23 (vyhlaska 307/2002 Sb., ve znénj pozdeéjsich predpis(i)

Objednatel: Zkuebna kamene a kameniva s.r.o., Husova 675, Horice

PSC: 508 01

Cislo zkugebniho vzorku: 16/248/R078

Popis zkusebniho vzorku: kamenivo, STP, smesny vzorek z dennj vyroby, tuzemsko
C.vz.: 2627/16

Zavod, vyrobce, lokalita: STRASKOQV, Ceske Sterkopisky spol. s r.0.

Datum odbéru:  10.5.2016 Odebral (firmalosoba): ZKK s.ro/ M. Dité
/

Pfistroje pouzité k méfeni: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama

Kalibrace: CMI 112 Praha, ovérovaci list s platnosti do 31.12.2017

Povoleni k provadéni ¢innosti: Rozhodnuti SUJB/RCHK/4985/2010 s platnosti na dobu neurgitou,
Zkous$ka provedena dne: 20.5.2016

Vysledky zkousky:
o Zkouska Vysledek Ba/kg Roz$ifena nejistota % —’
Hmotnostni aktivita 22 Ra 30 9,4
@otnostni aktivita ?* Th 15 8,3
Hmotnostni aktivita “°K 665 2,5
Index hmotnostni akfivity |1 0,39 52

Tyto naméreng hodnoty se vztahuji pouze k vyse specifikovanému métenému vzorky. Vysledky
zkousek jsou uvadeny s nejistotou méfeni vyjadrenou jako roziteng nejistota s koeficientem roziiteni
k=2, coZ pro normalnj rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%,
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Material se nasledné posuzuje podle vyhlasky &.307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu

226

Hmotnostni aktivita radionuklidu ~ Ra pFevySuje’ - nepfevySuje’ mezni hodnotu 300 Ba/kg,
kterou stanovi vyhlaska SUJB ¢. 307/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, pro stavebni material
(stavebni kémen, stavebni vyrobky z pfirodniho a umélého kamene, umélé kamenivo, keramické
obkladacky a dlazdice, pisek, stérk, kamenivo a jily, popilek, skvara, struska, sadrovec vznikajici v
primyslovych procesech, hlusina a kaly pro stavebni Ugely, stavebni vyrobky z nich jinde neuvedené,
materidly z odval(, vysypek a odkali§t pro stavebni tgely kromé radiagnich &innosti, cement, vapno,
sadra) pouZivany pro stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Index hmotnostni aktivity pfevySuje’ - nepfevysuje’ smérmou hodnotu | = 1, kterou stanovi
vyhlaska SUJB &. 307/2002 Sb., ve znéni pozdgjsich predpis, pro ostatni stavebni materidly uréené k
pouziti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Index hmotnostni aktivity pevysuje - nepfevySuje smérnou hodnotu | = 2, kterou stanovi
vyhlagka SUJB & 307/2002 Sb., ve znéni pozdgjsich pfedpisl, pro stavebni materidly uréené k pouziti
jinému nez ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi, veskeré stavebni materialy uréené
vyhradné k pouziti jako surovina pro vyrobu stavebnich materiald.

’ nehodici se gkrtne i

Posouzeni proved!: (
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Ing. Viktor Kilian
drzitel zvlastni odborné zpisobilosti &.j. SUJB/RCHK/16649/2013 s platnosti do 18.7.2023

a
drzitel povéfeni od Ing. Antonina Novotného, generalniho feditele a piedsedy predstavenstva CSl a.s. podepisovat protokoly
vypracované podle vyhlasky ¢.307/2002 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist .

Za zkusebnu fyzikalnich viastnosti material(, konstrukci a budov — Praha, CSl a.s.
Ing. Petr Skolnik T
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Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely
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